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Unité de distribution VILLERS EN HAYE (054000749)

Caractéristiques qualitatives par paramétre mesuré sur I'eau distribuée en 2022

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants
qui I'alimentent, c'est & dire la station de traitement-
quand I'eav est distribuée sans traitement. Cet ensem

Dans le tableau ci-dessous les paramétres ayant fait I
apparaissent en orange. Les paramétres ayant fait I'objet d

rouge.
Les paramétres ayant fait I'objet d'au moi
qualité apparaissent en violet.

(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour fes eaux d'origine souterraine provenant

importante et supérievre 8 2,0 NFU, Is référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de T NFU.
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sont issus des prélévements réalisés sur I'unité de distribution et les installations
production, quand ["eau est distribuée aprés traitement ou la ressource,
ble constitue Punité de distribution logique (UDL).

objet d'au moins une non conformité aux références de qualité
au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en

ins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de

de milieux fissurés présentant une turbidité périodique

Code : 054000749

. . . Nb. valeurs en
barembtres Unie Limites de qualité |Références de qualité Nb. de Valeur TR Valeur astament
valeurs mini moy maxi
Mini Maxi Mini Maxi Limites Réf.

PARAMETAES MICRORIOLOGIQUES
BACT. AER. REVIVIFIABLES A 22°-68H nimL 5 0.00 9.00
BACT. AER, REVIVIFIABLES A 36°-44H nfml L4 0.00 1.00
BACTERIES COLIFORMES f100ML-MS nX100mL) 0.00 5 0.00 0.00
ENTEROCQQUES /100ML-MS n/{100mL) 0.00 5 0.00 0.00
ESCHERICHIA COLI 100ML - MF n/(100mL) 0.00 5 0.00 0.00
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
TEMPERATURE DE L'EAU °C 25.00 s 8.00 15.36 23.80
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
ASPECT {QUALITATIF) 3 0.00 0.00 0.00
COULEUR (QUALITATIF) 5 0.00 0:00 0.00
ODEUR {QUALITATH) 5 0.00 0.00 0.00
SAVEUR (QUALITATIF) 5 0.00 0.00 0.00
Bgl;)ngﬁ NEPHELOMETRIQUE NFU (sur NFU 2.00 ) 04 o 0.30
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
CHLORE COMBINE mg(Ci2)iL 5 0.00 om 0.03
CHLORE LIBRE mg(Cl2)L 5 0.00 0.05 013
CHLORE TOTAL mg(Cl2)/L 5 0.0t 0.07 016
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
{*} EQUILIBRE CALCOCARDONIQUE (© = EAL! INCRUSTANTE / 1= LEGEREMENT INCRUSTANTE/ 2 = A L'EQUILIBRE /8 = LEGEREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)
PH unité pH &6.50 8.00 5 7.20 7.50
TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET of z 2495 25.80
TITRE HYDROTIMETRIQUE of 2 28.87 30.63
MINERALISATION
CHLORURES mgfL 250.00 2 9.40 8.50 2,60
CONDUCTIVITE A 25°C microSfem 20000  1300.00 E 547.00 557.40 571.00
SULFATES mgiL 250.00 2 27.00 27.50 28.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
AMMONIUM (EN NH4) mgfl 0.10 5 0.00 0.0 .60
NITRATES (EN NO3) mgiL §0.00 2 17.00 20.00 23.00
NITRITES (EN NOZ) mgfL 010 2 0.00 0.00 0.00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
CARBONE or.aﬁmqus TOTAL mgCHL 200 2 0.59 0.62 064
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Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2022
(uniguement par rapport aux valeurs limites de qualité)

(Indicateur SISPEA P101.7)
Nombre de prélévements :
Nombre de prélévements non conformes :

Proportion de prélévements conformes :

(indicateur SISPEA P102.1)

Nombre de prélévements :

5
Nombre de prélévements non conformes : o

Proportion de prélévements conformes {ne tient pas compte des dérogations) :

Conclusion sur la qualité de I'eau distribuée

Conclusion sanitaire :

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut étre consommée par tous.

Observations | recommandations techniques :

13 sur 16

C  Eav de qualité insuffisante ayant pu faire 'objet de limitations de consommation

D : Eau de mauvaise qualité ayant pu falre I'objet d'interdiction de consommation
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Partie C : Bilan a I'échelle de I'unité de gestion
Qualité bactériologique par installation de I'unité de gestion
Année(s) 2020 - 2021 - 2022
Annéde I TTP - STATION DE CHLORATION
— Conformité sur l'installation : 100.00 %
Nombre de prélévement : 2
- Conformité sur l'installation : 100.00 %
Nombre de préldévement : 2
— Canformité sur instaliation : 100.00 %
e Ombte de prélévement. -3
Conformité poui- Iinstallation sur trois ans: 100.00 %
fugenidre de jpriivemant : N
Année | UDI-VILLERS EN HAYE
p— Conformité sur Iinstallation : 100.00 %
Nombre de prélévement : 3
— Conformité sur l'installation : 100.00 %
Nombre de prélévement : 3
2022 Conformité sur Iinstallation : 100.00 %
Nombre de prélévement : 3
Conformité pour instaliation sur trois ans: 100.00 %
) . Nombre de prill-smert iy
Conformité pour {'installation sur trois ans: 100.00 %
Nombre de prélévement : 15
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